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SZEKRENY TiPUSA:

SCHNEIDER ELECTRIC
PRAGMA 2x18 MODUL

FALON KiVULI KIVITEL

BEEPITETT KESZULEKEK: SOROLHATOK
UZEMI FESZULTSEG: 400/230V 50Hz
MUKODTETO FESZULTSEG: 230V, 50Hz
ERINTESVEDELEM: TN-C-S+EPH

AZ ELOSZTOT TARTOS FELIRATI TABLAKKAL KELL ELLATNI, A
KAPCSOLASI RAJZ SZERINTI ARAMKORI SZAMOKKAL ES AZ
ARAMKORI SZAMOKHOZ TARTOZO MEGNEVEZESEKKEL.

A JELEN TERVEKEN SZEREPL® ELOSZTOBERENDEZEST A JELENLEG IS HATALYBAN LEVO
ES 2014.NOV.-TOL KIZAROLAGOS MSZ EN 61439-1 ES -2 SZABVANY ,ELLENORZOTT
ELOSZTOBERENDEZESEKRE” VONATKOZO KRITERIUMAINAK
TELJES MERTEKBEN MEGFELELVE KELL ELKESZITENI.
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