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MEGNEVEZES "EBT" elosztobdl Tulfesziltség-védelem Aramvédé-kapcsold Altalanos vilagitas vilagitas Halé dugalj-1 Hal6 dugalj-2 Halé dugalj-3 Hal6 dugalj-4
TELJESITMENY [kW]
ARAMEROSSEG [A] 3x25 3x25/0,03 10 10 13 13 13 13
TiPUS NYY-J HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM. [mm?] 5x6 3x1x1,5 3x1x1,5 3x1x1,5 3x1x1,5 3x1x1,5 3x1x1,5
JELEN TERV TAKACS KRISTOF E.V. SZELLEMI TULAJDONA
Kelt 2018.02.28. ) o Targy: Terv _ S Tervtipus : Kiviteli terv Méret: | Ossz.:
Ta ka,c.s,lt(lps,t()f 8630 Balatonboglar, Tulipan u. 25. alatti 'EBF' jell ,B” éplilet foldszinti Ad 3
Tervez6 | Takécs Kristof coyent valatkozo meglévs Gdald épiletek atalakitdsa elosztoberendezés Rajzszém: Lapsz.:
Jele Valtozas Kelte Név Eng.sz. V 02-01391 7624 Pécs, Szigeli it 4/B 9.em 2. | takacs.kristof.89@gmail.com | 30/433 6641 villamos kiviteli tervdokumentacio egyvonalas terve V-11 1
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MEGNEVEZES Vizes helyiség dugalj-1 Wifi dugal Szell6z6 ventilatorok Tartalék Tartalék
TELJESITMENY [kW]
ARAMEROSSEG [A] 13 13 13
TiPUS HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM. [mm?] 3x1x1,5 3x1x1,5 3x1x1,5
JELEN TERV TAKACS KRISTOF E.V. SZELLEMI TULAJDONA
Kelt 2018.02.28. Targy: Terv. Tervtipus : Kiviteli terv Méret: | Ossz.:
Takacs Kristof 8630 Balatonboglar, Tulipén u. 25. alatti 'EBF' jelii B épiilet foldszinti A4 3
Tervezd | Takacs Kristof egyéni vallalkozé meglévé idils épiletek atalakitdsa elosztoberendezés Rajzszém - Lapsz.:
Jele Valtozas Kelte Név Eng.sz. V 02-01391 7624 Pécs, Szigeti Ut 4/B 9.em 2. | takacs kristof.89@gmail.com | 30/433 6641 villamos kiviteli tervdokumentacié egyvonalas terve V'1 1 2
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SZEKRENY TiPUSA:
SCHNEIDER ELECTRIC
PRAGMA 2x13 MODUL
SULLYESZTETT KIVITEL —-—396mm—=
BEEPITETT KESZULEKEK: SOROLHATOK
UZEMI FESZULTSEG: 400/230V 50Hz
MUKODTETO FESZULTSEG: 230V, 50Hz
ERINTESVEDELEM: TN-C-S+EPH
AZ ELOSZTOT TARTOS FELIRATI TABLAKKAL KELL ELLATNI, A
KAPCSOLASI RAJZ SZERINTI ARAMKORI SZAMOKKAL ES AZ
ARAMKORI SZAMOKHOZ TARTOZO MEGNEVEZESEKKEL.
A JELEN TERVEKEN SZEREPL® ELOSZTOBERENDEZEST A JELENLEG IS HATALYBAN LEVO
ES 2014.NOV.-TOL KIZAROLAGOS MSZ EN 61439-1 ES -2 SZABVANY ,ELLENORZOTT
ELOSZTOBERENDEZESEKRE” VONATKOZO KRITERIUMAINAK
TELJES MERTEKBEN MEGFELELVE KELL ELKESZITENI.

JELEN TERV TAKACS KRISTOF E.V. SZELLEMI TULAJDONA
Kelt 2018.02.28. Targy: Terv: Tervtipus : Kiviteli terv Meéret: Ossz.:
Takacs Kristof 8630 Balatonboglar, Tulipan u. 25. alati 'EBF jeli ,B" épllet foldszinti A4 3
Tervezd | Takacs Kristof egyéni vallalkoz6 meglévé Udiils épiletek atalakitdsa elosztoberendezés Rajzszam - Lapsz.:
Jele Véltozas Kelte Név Eng.sz. V 02-01391 7624 Pécs, Szigeti Ut 4/B 9.em 2. | takacs kristof.89@gmail.com | 30/433 6641 villamos kiviteli tervdokumentacio egyvonalas terve V-11 3




